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COMUNICADOS DE RIESGO 
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

20/06/2017 

Caída de un árbol por la raíz en el jardín del aparcamiento. 

Medida propuesta.  Sin información. 
Medida adoptada . Se contacta con la Mercamadrid S.A., para la retirada del árbol 
caído. Se solicita una revisión del estado del resto de los árboles. Mientras ponen en 
marcha estas actuaciones, se ha delimitado el acceso a la zona y se informará al 
operario de la empresa de limpieza. 
No finalizado 

Caídas de personas al mismo nivel 

06/06/2017 
El mes de septiembre (19/09/16) se realizó un comunicado de riesgo (CR-0885-
2016.429) por riesgo de caída en el pasillo de la planta -1, en la zona que une el 
BLQ/UCI y Farmacia/Consultas externas/Gimnasio, debido al suelo irregular. Este 
pasado mes de abril/mayo del 2017 se realizó la acción de mejora de sustitución del 
suelo (cimentado y alisado del suelo en la zona técnica entre entrada de UCI y entrada 
de farmacia/CCEE del pasillo -1 para posteriormente colocación de suelo sintético). 
Actualmente, en la zona cercana a farmacia y CCEE existen focos en donde se está 
levantando el suelo sintético dejando cámaras de aire (por el momento, leves). 
Medida propuesta . Reclamar a la empresa que realizó las obras de reparación 
(supongo que aún en periodo de garantía), ya que en menos de 2 meses, el suelo 
nuevamente está irregular. 

Medida adoptada.  Sin información. 
No finalizado 

Disconfort por condiciones ambientales adversas 

17/05/2017 
Buenos días, comunico que desde hace aprox. 2-3 semanas, el aparato de 
refrigeración de este c.a. está roto y no funciona correctamente. El centro es grande y 
necesita que funcione para una correcta recirculación del aire; hemos empezado ya 
con los días de calor y en determinadas zonas los malos olores empiezan a notarse. 

Medida propuesta.  Que procedan a la preparación cuanto antes del equipo. 
Medida adoptada . Desde hace meses que cambiaron el sistema de control 
informático del aparato de aire frío/calor, no funciona bien. He marcado múltiples 
incidencias en avisos, más correos y llamadas a nuestro técnico asignado de 
instalaciones, sin obtener éxito. Hace tres semanas cuando se pasó al modo frío, 
comenzaron de nuevo todos los problemas, hay incidencias en la aplicación e incluso 
un correo mostrando mi descontento por las quejas de empleados y usuarios, correo 
sin contestar a día de hoy. El martes pasé toda la información al director de área para 
que intentara solventar este tema. Hoy de nuevo cursaremos una nueva incidencia en 
la aplicación. 

Finalizado en fecha 22/05/2017 

30/05/2017 
Llevamos varios meses sin que funcione el aire acondicionado en una parte del área 
médica sin que se haya conseguido que funcione, con el consiguiente disconfort para 
los trabajadores y pacientes que lo sufrimos, sobre todo en una época del año cercana 
al verano lo que supone un aumento de las temperaturas. 
Medida propuesta . Reparación y puesta en marcha del aire acondicionado en el área 
afectada. 
Medida adoptada . Traerán la pieza que falta en cuanto dispongan de la misma y la 
colocarán. 

Finalizado en fecha 20/06/2017 
  



Exposición a agentes sensibilizantes. Alergias 

26/06/2017 

Difusores ambientales eléctricos en centro asistencial. 
Medida propuesta . Estudiar la composición química de los productos que el aparato 
expulsa en el espacio aéreo de zona de trabajo, cerrada y su riesgo para las vías 
respiratorias. 
Medida adoptada . He pasado nota al Servicio de Prevención Propio. Hemos sacado 
las fichas de los productos para enviarlas al mismo para estudio. Es algo puntual de 
dos empleados y de momento no hay más incidencias. He pedido que se estudie todo 
correctamente para velar la seguridad de todos los compañeros. Se procede, tras 
hablar con el SPP, a llamar a la empresa titular de los aparatos ambientadores para 
que procedan a apagarlos hasta nuevo estudio. 
No finalizado 

Exposición a temperaturas ambientales extremas 

18/05/2017 
No funcionamiento del aire acondicionado en despacho sin ventilación, despacho 
médico CC. 

Medida propuesta.  Arreglo del mismo. 
Medida adoptada . Con fecha 18/04/2017 se realiza mantenimiento preventivo de la 
instalación sin incidencias en el mismo (parte de trabajo 27819 empresa de clima: 
CLIMASIP). Se traslada nuevamente incidencia a la Dirección de Instalaciones para 
volver a verificar el correcto funcionamiento y configuración de esta máquina de clima. 
Se recordará a la trabajadora la configuración adecuada de funcionamiento y los 
valores recomendables para cada estación del año. 

Finalizado en fecha 08/06/2017 

Fatiga visual 

18/05/2017 

Días de claridad, excesiva luminosidad reflejada en la pantalla del ordenador. 

Medida propuesta.  Colocación de estore o persiana que impida el reflejo en pantalla. 

Medida adoptada.  Se instalará persiana para eliminar los reflejos 

Finalizado en fecha 16/06/2017 
 
 


